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La norma UNI 15232 ha a che fare in maniera netta con lõefficienzaenergetica

negli edifici . Un tema che ha unõimportanzafondamentale nellõotticadella

sostenibilità, dal momento che buona parte delle emissioni di CO2 e dei

consumi energetici è legata proprio a questi ambienti .

In particolare, questa norma è molto importante in ambito Building

Automation : i sistemi di automazione e controllo degli edifici sono infatti in

grado di massimizzarelõefficienzaenergetica degli impianti tecnici dellõedificio

in relazione alle condizioni ambientali esterne e ai differenti profili di utilizzo e

occupazione dei singoli ambienti .



UNI EN 15232 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La norma europea UNI 15232 è stata introdotta per la prima volta nel 2012

(elaborata dal Comitato tecnico CEN/TC 247) e successivamente modificata e

integrata nel 2017.

Costituisce uno degli standard normativi per applicare la Direttiva EPBD sul

contenimento energetico degli edifici .

La UNI EN 15232 òPrestazioneenergetica degli edificið Incidenza

dellõautomazione,della regolazione e della gestione tecnica degli edifició

definisce i metodi per la valutazione del risparmio energetico raggiungibile negli

edifici attraverso la Building Automation e sistemi di monitoraggio e controllo .

Lõaspettocruciale della norma è infatti quello di specificare una lista

estremamente strutturata delle funzioni di controllo (ad esempio, controllo del

riscaldamento) automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono

alla prestazione energetica degli stessi.



La UNI EN 15232 contiene definizioni estremamente importanti in ambito Building

Automation, quali :

BAC (Building Automation and Control) : si tratta di ogni prodotto, software o sistema in

grado di automatizzare, controllare, monitorare ed ottimizzare una o più porzioni/attività di

impianto, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la sicurezza;

BACS(BAC System): in questo caso il riferimento è al funzionamento coordinato dei diversi

BAC,attraverso lõinterconnessionecon tutti gli impianti dellõedificio,favorendone il risparmio

energetico, la manutenzione e la sicurezzadellõinterosistema edificio -impianti ;

TMB (Technical Building Management) e TBS(Technical Building System):

trattasi di un BACS di tipo evoluto, comprensivo di data collection , reportistica,

contabilizzazione dei consumi, attività operative e gestionali anche infrastrutturali, ecc., a

supporto delle attività di building management .

BEMS (Building Energy Management System): il sistema o la piattaforma per gestire

lõedificio,monitoraggio in tempo reale, dei consumi di energia e il rendimento del Sistema

edificio -impianto lungo tutto il suo ciclo di vita.





Sulla base di queste definizioni, la UNI EN 15232 individua quattro diverse classi di sistemi di Building

Automation in base alle funzioni di automazione implementate negli edifici :

ClasseDòNONENERGYEFFICIENTó(NON ENERGETICAMENTEEFFICIENTE): comprende gli impianti tecnici

tradizionali e privi di automazione, non efficienti dal punto di vista energetico

ClasseCòSTANDARDó(RIFERIMENTO): corrisponde agli impianti automatizzati con apparecchi di controllo

tradizionali o con sistemi BUS (BACS/HBES). Eõconsideratala classe di riferimento perché corrisponde ai

requisiti minimi richiesti dalla direttiva EPBD. Infatti questa Classe, rispetto alla Classe D, consente di

ottenere un notevole incremento dellõefficienzaenergetica utilizzando un sistema di automazione

tradizionale o un sistema bus ad un livello prestazionale e funzionale minimo rispetto alle sue reali

potenzialità .

ClasseBòADVANCEDó(AVANZATO): comprende gli impianti controllati con un sistema di automazione BUS

(BACS/HBES)ma dotati anche di una gestione centralizzata e coordinata delle funzioni e dei singoli

impianti (TBM).

Classe A òHIGHENERGYPERFORMANCEó(ALTA PRESTAZIONEENERGETICA): come la Classe B ma con

livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche

dellõimpianto.
















































































































